cop. | LEGENDA |  SIGNIFICADO | FORMA E COR | APLICAGAO
SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
N R INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA NO
S8 -LI'I.L INTERIOR DAS ESCADAS
A PS_U":‘%%L_D;ET‘EQNGUMR INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO
ESCADA : OU SUBINDO
DE EMERGENCIA | FICTOGRAMA:
ﬂ FOTOLUMINESCENTE O DESENHO INDICATIVO DEVE SER PO-
S11 SICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO
A SER SINALIZADO
° — SIMBOLO: RETANGULAR
S15 ( ¥ |s =) MFUE:';?G:: R"DSiIDA'- INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA,
FOTOLUMNESCENTE, COM RAMPAS PARA DEFICIENTES,
SAIDA DE COM A ALTURA DE LETRA | VTILIZADAS COMO COMPLEMENTAGEO DO
) ® F EMERGENCIA DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
B SAIDA (\E\- s - SEMPRE > 50 MM (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
/ND/CAQA'O CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA
SIMBOLO: RETANGULAR | NAS PAREDES, PROXIMO AO PISO, E/OU
DIREGAO DA ROTA DE FUNDO: VERDE NOS PISOS DE ROTAS DE SAIDA
Cc1 SADA PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE
°2 = =
A SIMBOLO: QUADRADO COMPLEMENTA UMA SINALIZAGAO BASICA
FUNDO: VERDE DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
o7 R ﬂ N D|R|-:Dcéo SADrsARoTA PCTOCRAA:
FOTOLUMINESCENTE
MENSAGENS ESCRITAS
SIMBOLO: RETANGULAR OU
QUADRADO
FUNDO: VERDE
M1 INDICAGAO ggg SISTEMAS | MENSAGEM ESCRTA REFE- | NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAGAO
DE PROTEGAO CONTRA [RENTE AOS SISTEMAS DE
INCENDIO EXISTENTES NA | PROTEGAO CONTRA INCEN-
VER FIGURA 1 EDIFICM,‘MJ DIO EXISTENTES NA
EDIFICAGAO, O TIPO DE
ESTRUTURA E TELEFONES
DE EMERGENCIA .BRANCA
SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU
DIRETA) DE UMA SAIDA DE EMERGENCA,
9 ESPECIAMENTE PARA SER FIXADOS EM
S1 £ COLUNAS
DIMENSOES MNIMAS: L = 1,50 H
INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU
DIRETA) DE UMA SADA DE EMERGENCA,
A SMBOLO: RETANGULAR | ESPECWMENTE PARA SER FIXADOS EN
: COLUNAS
SAIDA DE FUNDO: VERDE DIMENSOES MINIMAS: L = 1,50 H
EMERGENCIA | PICTOGRAMA: INDICAGAO DE UMA SADA DE EMERGENCA,
FOTOLUMINESCENTE A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, PARA
S7 |® |s INDICAR SEU_ ACESSO
A) INDWD DO SENTIDO DE ACESSO
A UMA SAIDA QUE NAO ESTEJA APARENTE
z B) INDICAGAO DO SENTIDO DO UMA
SADA POR RAMPAS
€) INDICAGAO DO SENTIDO DA SAIDA
NA DIREGRO VERTICAL (SUBINDO OU
DESCENDO
S12 SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
. INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA,
MENSAGEM "SAIDA” OU
VENSAGEN “SADA" E Ou | COM OU SEN COMPLEMENTAGRO
S13 , F] SADA DE PICTOCRAMAE 00 SE7a | 20 PICTOGRAMA FOTOLUMNESCENTE
S AIDA i‘ - EMERGENGIA (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
DIRECIONAL: FOTOLUMINES—
o s o
SAIDA LETRA SEMPRE > 50 MM
i‘
SINALIZAGAO DE ALERTA
SIMBOLO: TRIANGULAR TODA VEZ QUE NAO HOUVER SIMBOLO
A1 ALERTA GERAL FUNDO: AMARELA ESPECIFICO DE ALERTA, DEVE SEMPRE
PICTOGRAMA: PRETA ESTAR ACOMPANHADO DE MENSAGEM
FAIXA TRIANGULAR: PRETA | ESCRITA ESPCIFICA
SIMBOLO: TRIANGULAR PROXMO A LOCAIS ONDE HOUVER PRE-
A2 FUNDO: AMARELA SENCA DE MATERIAIS ALTAMENTE
cum?ﬁgé"';zm DE PICTOGRAMA: PRETA INFLAMAVEIS
FAIXA TRIANGULAR: PRETA
SIMBOLO: TRIANGULAR PROXMO A INSTALAGOES ELETRICAS
A5 CUIDADO, RISCO DE EJCNTI(J)Z: AMA-RI;:’I.;HA QUE OFERECEM RISCO DE CHOQUE
CHOQUE ELETRICO RANA
FAIXA TRINGULAR: PRETA
SINALIZAGAO DE PROIBIGAO
SIMBOLO: CIRCULAR T0DO LOCAL ONDE FUMAR PODE
FUNDO: BRANCA AUMENTAR O RISCO DE INCENDIO
PICTOGRAMA: PRETA
P1 PROIBIDO FUMAR FAIXA CIRCULAR E BARRA

DIAMETRAL: VERMELHA

DETALHE DO HIDRANTE DE PAREDE

ESCALA: SEM ESCALA

7

LEGENDA

N

L

@7 9 E ¢ 65mm

() REGISTRO ANGULAR @ 65mm

() NIPLE DUPLO @ 65mm

(® ENGATE RAPIDO ¢ 65mm (STORZ)

@ MANGUEIRA DE ALGODAO REVESTIDA

DE BORRACHA, ADUCHADA OU
ACONDICIONADA EM ZIGUEZAGUE

(6) INSCRIGRO C/ INDICAGRO
DO COMPRIMENTO — 15m

@ caxa

CHAVE PARA CONEXAO (STORZ)
(®) ESGUICHO REGULAVEL DN 40

W)

coD. LEGENDA | siowFicabo | FoRMA E COR | APLICAGKO
SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME
E1 ALARME SONORO INDICAGAO DO LOCAL DE ACIONAMENTO
DO ALARME DE INCENDIO
PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME
E2 DE INCENDIO OU BOMBA DE INCENDIO
ALARME DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE
N CEE")ED o UMA MENSAGEM ESCRITA, DESIGNANDO
_— COMANDO MANUAL DE 0 EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE
ALARME OU BOMBA DE PONTO
INCENDIO
E3
BOMBA
DE SIMBOLO: QUADRADO
INCENDIO FUNDO: VERMELHA
= PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE
E5 Dl(ﬁcNErﬁleoDE INDICAGEO DO LOCALIZAGAO DOS EXTIN-
TORES DE INCENDIO
§ —
ABRIGO DE MANGUEIRA
E7 INDICAGAO DO ABRIGO DA MANGUEIRA
DE HIDRANTE DE INCENDIO COM OU SEM HIDRANTE
NO SEU INTERIOR
E8 HIDRANTE. DE' INCENDIO INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DO HIDRANTE
QUANDO INSTALADO FORA DO ABRIGO DAS
MANGUEIRAS
INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DE UM CON-
COLEGAO DE EQUIPAMENTOS JUNTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A
E9 DE COMBATE A INCENDIO INCENDIO (HIDRANTES, ALARME DE INCENA
DIO E EXTINTORES), PARA EVITAR A
PROLIFERAGAO DE SINALIZAGOES
CORRELATAS
SIMBOLO: QUADRADA
(1,00 x 1,00)
E13 e FUNDO: QUADRADA INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DE
SETAS INDICATIVAS DE (0,70 x 0,70M) EQUIPAMENTOS DE COMBATE A
A LOCALIZAGAO DOS EQUIPA- | PICTOGRAMA: BORDA INCENDIO OU ALARME
MENTOS DE COMBATE A m%& - 015 W) DEVE SER SEMPRE ACOMPANHADO DO
INCENDIO QU ALARME SINBOLO: Q_UAD.RADO SIMBOLO DO(S) EQUIPAMENTO(S) QUE
E16 9 FUNDO: VERMELHA ESTVER(EM) OCULTOS(S)
PICTOGRAMA: SETA INDICA—
TVA FOTOLUMINESCENTE
SIMBOLO: QUADRADO USADO PARA INDICAR A LOCALIZAGRO DE
(1,00 x 1,00) EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
FUNDO: VERMELHA E ALARME, PARA EVITAR SUA OBSTRUGAO
SINALIZAGAO DE SOLO (0,70 x 0,70M)
E 1 7 PARA EQUIPAMENTOS BORDA: AMARELA
DE COMBATE A INCENDIO (LARGURA= 0,15 M)
(HIDRANTES 0U  EXTINTORES)

DETALHE 2 - GUARDA CORPO
E FIXACAO DOS CORRIMAOS

SEM ESCALA

Minimo de 40 mm

Entre 38 e 65 mm

[—— e

CORRIMAOQ ENTRE 80 E 92 cm

GUARDA-CORPOQ - min. 1,10m (interno)
GUARDA-CORPO - min. 1,30m (externo)

FUNDO

23

VERMELHO

DESENHO E BORDA
AMARELA OU BRANCA

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA

.70
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PISO

DETALHE DO QUADRO DE SINALIZAGAO

Esta edificacao esta dotada dos sequintes
Sistemas de Prote¢cao Contra Incéndios:

. Extintores de Incéndio

. Hidrantes

. lluminacéo de Emergéncia
. Alarme de Incéndios

. Saida de Emergéncia
. Sinalizagéo de Emergéncia

Em caso de emergéncia:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros
ligue 190 - Policia Militar

FIGURA 1 — MODELO DA SINALIZAGAO — TIPO M1

23

23

2

DETALHE DA SINALIZAGAO AEREA E DE SOLO
E ALTURA MAXIMA DOS EXTINTORES

ESCALA: SEM ESCALA 23

FUNDO VERMELHO
DESENHO E BORDA
AMARELA OU BRANCA

3—
o QUADRO VERMELHO
~ BORDA AMARELA
o
3 8
1i|_ .70 _L1 —
T T

VER DET. DO QUADRO DE SINALIZAGAO

DETALHE DO QUADRO DE SINALIZAGAQ ‘
i

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA

OBSERVAGAOQ:

A SINALIZAGAO DE SOLO SERA PREVISTA QUANDO O EXTINTOR
FOR INSTALADO EM GARAGEM, AREA DE FABRICAGAO, DEPOSITO
E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAGAO DE MERCADORIAS

CORRIMAOS DA ESCADA DETALHE 1 - DEGRAUS E
SEM ESCALA

BALAUSTRE E LONGARINAS INTERMEDIARIAS

PROJETADAS PARA EVITAR A PASSAGEM DE
UMA ESFERA DE 15@ CM

CORRIMAO

entre 80 e 92 cm

LARGURA b

INSTALACAO E SINALIZACAO DE ALARME
SEM ESCALA

BOTAO ACIONADOR DO ALARME

AVISO SONORO E

VISUAL

0.70

0.60

COM DISPOSITIVO "QUEBRA—VIDRO”

PISO ACABADO

1.20

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

ACESSO DE VIATURA
NA EDIFICACAO

ATENDERA A ITCB N 06/2019.

LEGENDA PADRAO

AGUA PRESSURIZADA

- 2A

EXTINTOR DE CARGA DE PO 20-B:C

ILUMINACAO DE EMERGENCIA AUTONOMA

AUTONOMIA MINIMA DE 1 Hora

EXTINTORES PO QUIMICO SECO BC — 20 B:C

GAS CARBONICO BC — 5 B:C
SECURANGA ISENTO — AREAS ISOLADAS MENORES QUE 750m?
ESTRUTURAL - Q m

EXTINTOR DE CARGA DE AGUA 2—A

ILUMINACAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

AUTONOMIA MINIMA DE 1 Hora

SINALIZAGAO DE

EXTINTOR DE CARGA DE CO2 5-B:C

PAINEL DE COMANDO CENTRAL (SPRINKLERS)
AUTONOMIA SUPERIOR A UMA HORA

ATENDERA A ITCB N

20/2019.

HIDRANTE SIMPLES

VALVULA DE GOVERNO E ALARME OU
COMANDO SECCIONAL (CS) — SPK

TUB. PARA HIDRANTE DIN 2440 (AGO CARB.)

AREA PROTEGIDA POR SPRINKLERS

TUBULAGAO DESCE/ SOBE

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
AUTONOMIA SUPERIOR A UMA HORA

R RESERVA DE INCENDIO (HIDRANTES)

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME
AUTONOMIA SUPERIOR A UMA HORA

RESERVA DE INCENDIO (SPRINKLERS)

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

BOMBA DE INCENDIO (HIDRANTES)

BOTOEIRA MANUAL DO ALARME (QUEBRA VIDRO)

BOMBA DE INCENDIO (SPRINKLERS)

DETECTOR DE FUMACA PONTUAL

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE HIDRANTES)

DETECTOR DE CALOR LINEAR

EMERGENCIA
INSTALAGOES . .
ELETRIGAS ATENDERA A ITCB N 41/2019.
ILUMINAGAO DE i
SRR NG ATENDERA A ITCB N 18/2019.
ALARME E . .
DETECCAO ATENDERA A ITCB N 19/2019.
ATENDE A ITCB 22/19.
TIPO 2 — RTI 8m?
TUBULAGAO 65mm — FERRO GALVANIZADO E PVC.
BRANTES HIDRANTES — MANG. 40mm — COMPR. 30m
ESGUICHOS REGULAVEIS DN 40 — ITCB N°* 22/2019
VAZAO MINIMA NO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL — 150 I/min
PRESSAO MINIMA NO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL — 30mca
SAIDA DE ) )
EMERGENCIA ATENDERA A ITCB N 11/2019.

ACIONADOR MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA
DA BOMBA DE SPRINKLERS

PARA—RAIOS

BRIGADA DE INCENDIO

ATENDERA A ITCB N 17/2019.

REGISTRO DE RECALQUE — HIDRANTES

CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

Classificagéo - Decreto Estadual n® 63.911/18

2 @p B @O | BEEE

REGISTRO DE RECALQUE — SPRINKLERS oL ’ GRUPO H OCUPAGAO H DIVISAO H DESCRICAO H EXEMPLOS
= EDUCACIONAL E—1 ESCOLA DE PRIMEIRO ENSINO
GRAU FUNDAMENTAL
mmmms) SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GAS NATURAL
CARGA DE INCENDIO - ITCB 14/19
L DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA BARRA ANTI PANICO
OCUPAGAQ,/USO DESCRIGAQ pivisho|| ARG, DMEJ/‘TACZEND‘O
B ACESSO DE VIATURA DO GRUPO MOTO GERADOR
CORPO DE BOMBEIROS PREVISAO FUTURA DE INSTALAGAO
EDUCACIONAL ESCOLA PRIMEIRO GRAU E—1 300 MJ/m2
SHAFTS PROTEGIDOS DAMPERS CORTA—FOGO E FUMAGA

o+ § BE|E | D|B|B | O o @R ==

f LEGENDA

(©) DOBRADIGA

FECHADURA TIPO_TRINCO DE
PRESSAO P/ ABERTURA RAPIDA

@ ADESIVO C/ LETRAS BRANCAS
E FUNDO VERMELHO

@ TaMPA

@ ABERTURA PARA VENTILAGAO

entre 1,20 ¢ 1,60 m

ACIONADOR MANUAL DO ALARME .
POSSUIRA INSCRIGAO “ALARME DE INCENDIO

@ ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE RECALQUE
POSSUIRA INSCRIGAO "ACIONADOR DA BOMBA'

G

)

OBSERVAGAO:

A SINALIZAGAO DE SOLO SERA PREVISTA QUANDQ_O HID|
FOR INSTALADO EM GARAGEM,
E LOCAIS UTILIZADOS
E DE GRANDE VAREJO.

EA DE FABRICA(

, DEPOSITO
PARA MOVIMENTAGAO DE MERCADORIAS

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA

VER DET. DO QUADRO DE SINALIZAGAO

DETALHE DO REGISTRO DE

RECALQUE
SEM ESCALA

INCENDIO _A

CORTE AA

QUANTO A CARGA DE

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO

INCENDIO

RISCO

CARGA DE INCENDIO MJ/M2

BAIXO

300 MJ/m?

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (ITCB 10/19)

acabamento

PISO CLASSE I, II=A, llI=A OU IV—A
revestimento
acabamento

PAREDE CLASSE | QU II-A

revestimento

TETO e FORRO

acabamento

revestimento

CLASSE | OU II-A

CENTRAL DE GLP

ATENDERA A ITCB N° 28/2019.

DETALHE DA LIGACAO DA BOMBA

Sem escala

ENTRADA GERAL

o
Oo OO
[—]

N

CHAVE PARA BOMBA

5L

CHAVE GERAL

g

REDE DA EDIFICAGAO

REDE DA BOMBA

IMPLANTACAO/SITUACAO
2
e
>
> LOCAL
2
QUADRO DE AREAS [m?]
AREA TERRENO 2.458,67 M?
AREA SALAS — ADMINISTRAGAO 572,64 M?
AREA COZINHAS — REFEITORIO 230,50 M?
QUADRA COBERTA 811,77 M?
QUADRA COBERTA 1.614,91 M?

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUIUTI

CNPJ: 67.160.481/0001-73

PROPRIETARIO

EVAN

DRO BARAZZA DE PAULA

RESPONSAVEL TECNICO
CREA: 5069487897

PROJETO TECNICO DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIO

SOLUGOES EM ENGENHARIA

solucoes@engenhariaph
(19) 9. 9664 7590

DETALHE DAS MEDIDAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

OCUPAGAO: E-1- Escola de Primeiro Grau - Ensino Fundamental

LOCAL: R, Cap. Antonio Borelli, 06 - B. do Passa Trés - Tuiuti - SP

01/03

RESP. PELO USO: prefeitura do Municipio de Tuiuti

RESP. TECNICO: Eng. Civil Evandro Barazza de Paula

CREA/SP:5069487397

i.com

ART:28027230191123276

AREA TOTAL : 1.614,91 m?

ESCALA: |\ pIcADA
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