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1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
INDICADO CONTRÁRIO.
2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
SANITÁRIO RECOMENDAM-SE  AS  SEGUINTES  DECLIVIDADES  
MÍNIMAS:
     -2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU   
      INFERIOR A 75mm;
      -1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU 
      SUPERIOR A 100mm.
3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
5 - OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO 
DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
6 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA EM TODAS AS CAIXAS 
SIFONADAS .
7 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM 
BRAÇADEIRA
8 -  TODOS OS RALOS E TUBULAÇÕES QUE TRANSPASSEM LAJES 
DEVEM POSSUIR IMPREMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA 

NOTAS:
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-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO

VS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA

TQ-nn
Øxx

-TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO

CV-nn
Øxx

-COLUNA DE VENTILAÇÃO

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ÁGUAS PLUVIAIS

DR-nn
Øxx

-COLUNA DE DRENO
nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
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Lista de Materiais - Conexões e Acessórios - Completa

POS. Descrição do Material
Quantid

ade
(peças)

Referência
de

Fabricante
Sanitário

01 Adaptador para Saída de Vaso Sanitário, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme
NBR 5688 2 Tigre

02 Anel de Borracha, DN50mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 50 Tigre
03 Anel de Borracha, DN75mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 3 Tigre
04 Anel de Borracha, DN100mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 23 Tigre
05 Antiinfiltração 100mm, Esgoto 4 Tigre
06 Bucha de Redução Curta, DN32x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Tigre
07 Bucha de Redução Curta, DN40x32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Tigre
08 Bucha de Redução Longa, DN40 x 25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 1 Tigre
09 Caixa de Gordura, em PVC, DN100mm, capacidade 18 litros, conforme NBR 8160 1 Tigre
10 Caixa de Inspeçao em PVC, DN100mm, conforme NBR 8160 2 Tigre

11 Caixa Sifonada Girafácil Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 100x140x50mm, 5
Entradas, Esgoto 2 Tigre

12 Caixa Sifonada Girafácil Montada comTampa Cega Brancos 100x140x50mm, 5 Entradas, Esgoto 1 Tigre
13 Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 250x172x50mm, Esgoto 1 Tigre
14 Curva 90° Curta, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 4 Tigre
15 Curva 90° Curta, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
16 Curva 90° Curta, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 4 Tigre
17 Curva 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 4 Tigre
18 Curva Longa 45°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
19 Curva Longa 90°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
20 Joelho 45°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Tigre
21 Joelho 45°, DN32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 3 Tigre
22 Joelho 45°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
23 Joelho 45°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 9 Tigre
24 Joelho 45°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 3 Tigre
25 Joelho 90° com anel, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 5 Tigre
26 Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 6 Tigre
27 Joelho 90°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
28 Joelho 90°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 5 Tigre
29 Junção 45° de Redução, DN75x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
30 Junção 45° de Redução, DN100x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 4 Tigre
31 Junção 45°, DN40x40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 4 Tigre
32 Junção 45°, DN50x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 5 Tigre
33 Junção 45°, DN100x100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2 Tigre
34 Luva Simples com Fixadores 100 mm, Esgoto - Conforme NBR 5688 2 Tigre
35 Luva Simples, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 11 Tigre
36 Luva Simples, DN75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
37 Luva Simples, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 10 Tigre
38 Prolongador sem entrada DN300, Esgoto - Conforme NBR 5688 2 Tigre
39 Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm -Conforme NBR 5688 4 Tigre
40 Ralo Seco Montado com Grelha e Porta Grelha Quadrados 100x100x40mm, Esgoto 2 Tigre

41 Redução Excêntrica, DN100x75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal para Esgoto e Água Pluvial,
conforme NBR 5688 1 Tigre

42 Terminal de Ventilação, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2 Tigre
43 Terminal de Ventilação, DN75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
44 Tê de Redução, DN32x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Tigre
45 Tê, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 1 Tigre

Águas Pluviais
46 Anel de Borracha, DN100mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 9 Tigre
47 Cap, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
48 Curva 90° Curta, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
49 Joelho 45°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
50 Joelho 90°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2 Tigre
51 Junção 45°, DN100x100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre
52 Luva Simples, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 3 Tigre

Lista de Materiais - Tubos
Descrição do Material Diâmetro

Nominal (mm) Comprimento (m) Referência de
Fabricante

Sanitário
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø100 28,84 Tigre
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø75 5,29 Tigre
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø50 33,49 Tigre
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø40 25,64 Tigre
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø32 4,90 Tigre
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø25 35,19 Tigre

Águas Pluviais
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø100 12,31 Tigre
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